
TEKNiK RAPOR

işletmeler 2, Bölge Daire Başkanlığı, Eğil Şube Müdürlüğünde bulunan ve aşağıya cinsı Veteknik özelIikleıi ve arıza bilgileri çıkarılan jeneratör|erin belirtilJn parçalann değişimi ile bakım veonarlmının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim. 77.02.2023

1- 125 Kwa Jeneratör ( Antma Tesisi )
- lsltlcl ve lsıtlcl termostatl anzah
-' ' Yakıt pompası Arızah
- Gene| Bakım ve Onarım

2_ 220 Kwa Jeneratör { su Alma Yaplsı }

-,i Kontrol Beyni arızalı ( kart )- seleroıt Anzall
- 24 Volt roleler arlzalü
- Yağ Müşürü arızalı
- Genel Bakım ve Onarım

7.5 Kwa Jeneratör ( portatİf l
Manuel Çalıştırma halatı
AKÜ

Harici şarj sistemi
Genel Bakım ve Onarım
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